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 Die Luftqualität ist nach 30 Minuten bereits ungenügend. Gezieltes Lüften war erforderlich, ist nicht komfortabel (Lärm, Störung und Luftzug).
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Protokoll zur Klima und CO₂ Messung vom 04.11.2011

Projekt: Refrescherkurs

Ort: Zürich

Raum:

Raumgrösse: 600 m³

Teilnehmer: 50 Personen

Operator:

Fühler: AQM

Hersteller: Walter Müller AG

Genauigkeit CO₂: ±5% vom Messwert

Genauigkeit T: ±1°C vom Messwert

Genauigkeit H: ±5% vom Messwert
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