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Vorstellung – Dr. Andreas Winkens VDI

Aktivitäten:

1. Ingenieurstudium Medizin- und Krankenhaustechnik 1988
2. Promotion Umwelttechnik 1998
3. Gründung Ing.-Büro Dr. Winkens 1990
4. Aufbau der GUI – Gesellsch.f. Umwelt- und Innenraumanalytik 1996

Verkauf 2010 an TÜV NORD AG
5. VDI-geprüfter Fachingenieur RLQ und RLQ-Manager DGUV 2012

Mitglied:

Schweizerischer Verein für Luft- und Wasserhygiene (SVLW) 
Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V. (WaBoLu)
Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL)
Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI)
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB)

Institutionen / Verbände:

Vorsitzender VDI 6022
Beirat VDI GBG
Fachausschuss VDI TGA
Wiss. Beirat DAAB e.V.
Leiter Wiss. Beirat Deutsche Organisierte Tätowierer e.V. (DOT)
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1733

• Arbuthnot
Ermittlung des Raumvolumens für ein Mindestmaß frischer Luft, die zum Überleben 
notwendig ist

1838
• Londe

Regeln für die Ausstattung von Räumen zur Erhaltung frischer Atemluft

1853

• Von Pettenkofer
Beschäftigung mit der Innenraumluft – Pettenkoferzahl von 1000 ppm CO2
Unreine Luft kann fremdartige Stoffe enthalten, die durch ihre Qualität nachteilig sind
Unreine Luft kann die normalen Bestandteile in einem abnormen Mischungsverhältnis enthalten

1880
• Zille

Beschreibt das Trockenwohnen von Neubauten

1893

• Rietschel
Notwendigkeit von Lüftung wegen der Luftverschlechterung durch den Menschen 
Staub in der Lunge ist schädlicher als Staub im Magen

1928
• Van Leeuwen

Konstruktion einer allergenfreien Kammer durch Lüftung
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1984
• WHO

Sick Building Syndrom SBS – Unspezifische Beschwerden von Gebäudenutzern

1984

• WHO
Building Realted Illness BRI - Allergene, mikrobielle oder chemische Belastungen aus 
Gebäuden sind nachweisbare Ursachen für Erkrankungen der Nutzer

1998
• VDI

Erscheinen des ersten Weißdruckes der VDI 6022, Blatt 1 - 3

2000

• SWKI
Bildung einer Arbeitsgruppe zur Übernahme der VDI 6022 in die Schweizer 
Richtlinienarbeit

2003

• SWKI
Erscheinen der Richtlinie SWKI 2003-5 „Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische 
Anlagen“ im November

2006
• VDI und SWKI

Herausgabe der Überarbeitung der VDI 6022 und der SWKI VA 104-1 und VA 104-2

gestern
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- Die 3. Version der VDI 6022 Blatt 1 ist 2011 erschienen. Die VDI 6022 ist eine der 
meistverkauften Richtlinien des VDI seit Gründung

- Die Schweiz wird diese Überarbeitung als neue SWKI VA104-01 übernehmen

- Es gibt mittlerweile 7 Blätter dieser Richtlinie, 5 Blätter sind in Arbeit

- 33% der Nichtwohngebäude und 3% aller Wohngebäude in Deutschland werden mit 
Raumluftechnik ausgestattet

- Reinigung von RLT-Anlagen ist aus der Sicht der Anlagenbetreiber häufig ein 
notwendiges Übel bei der RLT-Anlagen-Wartung 

- Hygieneinspektion werden häufig von Fachleuten durchgeführt, die eine A- oder B-
Zertifizierung besitzen

- Ein Versäumnis bei der Verantwortlichkeit für RLT-Hygiene bleibt in der Regel ohne 
Folgen – Wo kein Kläger, da kein Richter!
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Luftverschmutzung
Auswirkung auf die Volkswirtschaft

- Die Luftverschmutzung verursacht in der Schweiz jährlich externe, nicht vom 
Verursacher gedeckte Folgekosten in Milliardenhöhe

- Die neuste Studie kommt zum Ergebnis, dass wegen der Luftverschmutzung 
(Indikator Staubpartikel per Million PM10) in der Schweiz jährlich rund 3.000 - 4.000 
Personen vorzeitig sterben. 

- Wegen Luftschadstoff bedingten Atemwegs- und Herz- Kreislauf-Erkrankungen 
werden ca. 15.500 Tage im Spital verbracht. 

- Die belastete Atemluft führt weiter zu rund 41.000 Fällen von akuter Bronchitis bei 
Kindern und rund 1.000 neuen Fällen von chronischer Bronchitis bei Erwachsenen. 

- Ferner resultieren daraus ca. 1.900.000 Tage mit eingeschränkter Aktivität bei 
Erwachsenen. 

- Dadurch entstehen Gesundheitskosten von rund 5,1 Milliarden SFr./a

Quelle: http://www.bafu.admin.ch/index.html
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• Nach Lebensmittelverordnung müssen 
Lebensmittel eine Herkunftsangabe, 
Produktionsstandort und ein 
Ablaufdatum haben. 

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie 
unsere Atemluft in die Räume gelangt, 
respektive wie diese aufbereitet wird, 
entsprechend der Herkunftsangabe bei 
Lebensmittel? 

• Wie sieht es da aus mit der Haltbarkeit, 
respektive des Luftwechselintervalls, 
entsprechend der Lebensdauer? Wie lange lebt 

ein  Mensch 
ohne:
Essen    = ca. 3 Monate 
Wasser  = ca. 3 Tage 
Luft      = ca. 3 Minuten 
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Was ist zu tun?

- Konsequentes Einhalten und Einfordern der Verantwortlichkeiten aus der VDI 6022 
von der Planung bis zur Wartung und Reinigung

- Ausbildung forcieren; dabei die Qualität der Ausbilder und der Auszubildenden 
sichern und kontrollieren

- Ausweise, von neutralen Stellen ausgegeben, belegen die Qualifizierung der 
Personen

- Kontrolle der Lufthygiene und Beschreibung der möglichen Mängel und Abhilfen 
durch qualifiziertes Personal

- Einbeziehung des Raumes in die Betrachtung der Lufthygiene

- Luftqualitätsmessungen zur Bewertung und Quellenfindung heranziehen

- Luft als wichtigstes Lebensmittel und Lebensnotwendigkeit begreifen
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Atmen:

Nur 
Empfehlungen:

WHO

SWKI Richtlinie

Trinken:

Gesetz

Essen:

Gesetz

Wo sind welche Normen und Richtlinien zu finden? (nicht abschliessend)

Die Weltgesundheits-
organisation WHO 

Schweizer Verband für 
Gas und Wasser SVGW 

Lebensmittelverordnung 
LMV

SWKI VA 104 / VDI 
6022

LMG SR 817.0 Produktionsort

EN 13779 HyV. SR.024.1 Herkunftsort

SIA 382-1 GSchG. SR 814.201 Verfalldatum
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Hygieneanforderungen an RLT-
Anlagen und Geräte in Gebäuden

Hygieneanforderungen an RLT-
Anlagen in Fahrzeugen (alt  VDI 6032)

3.1 Bewertung der 
Raumluftqualität in Gebäuden

Qualifizierung von Personen für 
Gebäude

Qualifizierung von Personen für 
Fahrzeuge

Luftbefeuchtung über dezentrale 
Geräte

Branchenleitfäden

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1 Überprüfung 
(Checkliste)

1.2 Hinweis für erdver-
legte Luftleitungen

3.2 Raumluftqualität im 
Fahrzeug

7.1 Abfallbehandlungs-
anlagen (alt VDI 2163)

7.2 Papierindustrie  
derzeit Sonderabschnitt in Blatt 1

4.1 Zertifizierung 
geschulter Personen

fertige Richtlinien Weißdruck in Bearbeitung

neuer Antrag

Aktuelle Struktur VDI 6022

fertige Richtlinien Gründruck

Vermeidung allergener 
Belastungen (alt VDI 6033)
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- Gerade ist die 5. Version der VDI 6022 Blatt 1 erschienen

- Es gibt mittlerweile 15 Blätter dieser Richtlinie

- 98% aller Neubauten werden mit Raumluftechnik ausgestattet, ansonsten 
ist die Umsetzung Europäischer Verordnungen (z.B. EPBD Energy 
Performance of Buildings Directive) zur Energieeinsparung nicht möglich

- Reinigung von RLT-Anlagen ist ein selbstverständlicher Teil der 
Gebäudereinigung

- Ohne offizielle Ausweise der Kategorien RLQ, A und B dürfen keine 
Hygieneinspektionen durchgeführt werden

- Ein Versäumnis bei der Verantwortlichkeit für RLT-Hygiene ist ein 
Straftatbestand
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… und wie geht es weiter?


